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工程编号

□原设计图纸错.漏.碰.缺的更正 □原设计计算的更正 □原构造设计的改进或完善 □其它工种设计人员要求配合更改

□地质条件与原资料有出入造成的修改 □建设单位要求更改 □施工单位要求更改 □材料设备供应情况的变化

□施工条件变化 □施工图审查修改意见 □消防审查修改意见 □其他原因修改

修

改

原

因

专 业

项目负责

专业负责 校 对

设 计

日 期

变更编号

建设单位

单项工程工程名称

JZ-01

建  筑 2022.09

3#楼

设计修改通知单

重庆市工程设计院
Chongqing Engineering Design Institute

三明市梅列区徐碧街道徐碧村村民委员会

贵溪嘉源（三明市贵溪洋I-13地块）

√

CGY03-2020-150

√

1、因供电局变配电室深化设计后占用了原发电机房的空间，现在3号楼如下位置补设一个发电机房：

3#楼一层局部平面（变更前） 3#楼一层局部平面（变更后）

Administrator
出图

Administrator
陈小娟新



工程编号

□原设计图纸错.漏.碰.缺的更正 □原设计计算的更正 □原构造设计的改进或完善 □其它工种设计人员要求配合更改

□地质条件与原资料有出入造成的修改 □建设单位要求更改 □施工单位要求更改 □材料设备供应情况的变化

□施工条件变化 □施工图审查修改意见 □消防审查修改意见 □其他原因修改

修

改

原

因

专 业

项目负责

专业负责 校 对

设 计

日 期

变更编号

建设单位

单项工程工程名称

JZ-01

建  筑 2022.09

3#楼

设计修改通知单

重庆市工程设计院
Chongqing Engineering Design Institute

三明市梅列区徐碧街道徐碧村村民委员会

贵溪嘉源（三明市贵溪洋I-13地块）

√

CGY03-2020-150

√

1、因供电局变配电室深化设计后占用了原发电机房的空间，现在3号楼如下位置补设一个发电机房：

3#楼局部总平面图（变更前）

3#楼局部总平面图（变更后）

Administrator
出图

Administrator
陈小娟新


